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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 12. 11. 2010 r. z péZniejszymi zmianami), zgodnie
z art. 20 ust. 4 tej ustawy oSwiadczam, ze projekt budowlany sporzadzilem zgodnie z

obowigzujgcymi

przepisami oraz

zasadami

technicznej.

Swiadomy

odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorg¢cznym podpisem prawdziwos¢ danych

zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwigzania sg zgodne z wymogami oszczednoSci energii.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

e Rzuty architektoniczne
e Obowigzujgce przepisy i normy

e Wizja lokalna

2.2. Dane elektroenergetyczne

e Istniejgce przyiacze elektroenergetyczne
e Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wylgczenie, zabezpieczenia

réznicowopradowe.

2.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu elekirycznego dla  zadania

-PRZEBUDOWY KUCHNI W PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM W PIASKACH”.

2.4. Rozdzielnia elektryczna

W obiekcie projektuje sie nowg rozdzielnie elektryczng z ktérej bedzie zasilane istniejace i
projektowane gniazdo wtykowe. Rozdzielnie nalezy wyposazy¢ w aparature modutowa
zgodnie z schematem na rysunku. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielni
przewodem YDY 5x10mm2 prowadzonym natynkowo w listwie elektroinstalacyjne;j.
Przewdd nalezy zabezpieczy¢ roztacznikiem bezpiecznikowym 3p 35A.

W zwigzku z brakiem miejsca w istn. rozdzielni nalezy zdemontowaé wylacznik nadpradowy
3p B20 (obwod nr 31). Dopuszcza sie wykorzystanie zdemontowanego wylacznika w nowej
rozdzielni po uprzednim sprawdzeniu. Zlikwidowany obwéd zasilajacy patelnie elektryczng

bedzie zasilany z nowej rozdzielni elektrycznej.

2.5. Instalacja oSwietlenia

Instalacje nalezy wykona¢ w ukladzie TN-S. Obwody os$wietleniowe bedzie wykonana

przewodem YDY 3x1,5 mm?2. Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo.




Oswietlenie projektuje sie jako ledowe, nastropowe. Osprzet elektroinstalacyjny powinny by¢
montowane na wysokosci 120 cm. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowaé osprzet
szczelny.

Nowe oprawy nalezy podigczy¢ do istniejacych obwoddéw o$wietlenia
2.6. Instalacja gniazd wtykowych i sily

Instalacje nalezy wykona¢ w ukladzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych bedzie wykonana
przewodem YDY 3x2,5 mm?2. Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

Gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ ze stykiem ochronnym, szczelny, na wysokosci 120 cm.
Nowe gniazda wtykowe nalezy podlaczy¢ do istniejacych obwodow gniazd wtykowych.
Dodatkowo projektuje si¢ jedno gniazdo trdjfazowe 16A, ktore bedzie zasilane z nowej

rozdzielni przewodem YDY 5x4mm?2.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Na obiekcie zastosowany zostanie ukltad sieciowy typu TN-S, w ktérym wszystkie dostgpne
czesci przewodzace powinny by¢ przylaczone do przewodu ochronnego PE w kolorze zétto -
zielonym.
Jako ochrong przed dotykiem posrednim przyj¢to szybkie samoczynne wylaczenie. Zostanie
to zrealizowane przy pomocy wylacznikéw nadpragdowych i réznicowopragdowych dla
obwodéw.
Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych
(ochrona podstawowa) oraz stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez:

e samoczynne wylgczenie zasilania — realizowane przez przew6d ochronny PE,

e wylgczniki nadpragdowe,

e wylaczniki ochronne réznicowo-pragdowe o czutosci 30mA,

e stosowanie urzgdzen w II klasie ochronnosci.

W instalacji odbiorczej nie nalezy taczyé przewodéw PE i N.




3. UWAGI KONCOWE

Calo$¢ instalacji wewnetrznych wykonaé¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem i
normami PN-IEC i PN-E (wg wykazu norm do obowigzkowego stosowania dla
budownictwa), Warunkami technicznymi dla instalacji elektrycznych Dz. U. nr 75 z dn.
15.06.2002r , poz. 690, Dziat IV, rozdz. 8. W trakcie wykonywania robé6t elektrycznych
nalezy prowadzi¢ $cistg koordynacje z instalacjami sanitarnymi, wentylacja i wyposazeniem
wnetrz.

Wszystkie prace przylaczeniowe 1 przelaczeniowe wykonywaé przy bezwzglednie
wylgczonym napieciu a wszystkie napotkane przewody, kable traktowa¢ jako czynne, bedace
pod napieciem. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ atest oraz
by¢ bez uszkodzen mechanicznych, ktére mogg powsta¢ w czasie transportu i sktadowania.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe ogledziny i pomiary
instalacji elektrycznych, obejmujace wszystkie wymagane prawem pomiary, w celu
sprawdzenia czy wykonana instalacja spelnia wymagania dotyczace ochrony ludzi i mienia
przed zagrozeniami (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008).

Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoly sporzadzonych pomiardw wraz z
potwierdzeniem poprawnosci uzyskanych wynikéw i o$wiadczenie o dopuszczeniu do
eksploatacji wykonanej instalacji. Sporzadzone pomiary i o$wiadczenia nalezy przekazac

Inwestorowi.
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Informacja bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia
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1. Podstawa opracowania

— Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr
106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i

ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

2. Zakres roboét dla calego zamierzenia

— wykonanie wykopdw

— ulozenie linii kablowych w ziemi

— montaz tablic rozdzielczych;

— montaz instalacji oswietleniowej 1 gniazd wtykowych

— wykonanie badan odbiorowych

3. Wykaz istniejacych obiektéw.

Dzialka zabudowana.

4. Elementy zagospodarowania terenmu, ktére moga stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

~ Nie dotyczy

S. Przewidywane zagrozemia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét
budowlanych.

— roboty, przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysckosci ponad
1,0m;

— roboty, przy wykonaniu, ktérych wysteruje ryzyko porazenia pradem

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:
Przed przystagpieniem do wykonywania robdt budowlanych kazdy pracownik winien

by¢ przeszkolony w zakresie bhp. Przed rozpoczeciem robdét nalezy zapoznal sig

szczeg6lowo z dokumentacja budowlang zwracajac uwage na warunki wydane w

uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robot. Catos¢ prac nalezy




wykona¢ zgodnie z ,, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczestwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z
ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 =z
pdzZniejszymi zmianami/ Zakres i forme ,,Planu BiOZ” okresla rozporzagdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 120/2003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ’ nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane wyzej, jak i
zagrozenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego
pozwolenia na budowe, lub wspdlnego zgloszenia zamiaru wykonania robét

budowlanych.
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YDY 5x10 schemat

proj. rozdzielnia

Doktadng lokalizacje osprzetu elektroinstalacyjnego
nalezy uzgodni¢ w trakcie realizacji

Ochrona od porazen:

- przed dotykiem bezposrednim - izolacja robocza
- przed dotykiem posrednim - szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania

Projekt nalezy rozpatrywac wraz z pozostatymi

branzami
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WIELKOPOLSKA
7 _ OKREGOWA
LJANNNE 1ZBA
*ﬁ*@?‘“_{%{ INZYNIEROW
7]l | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-206/2010 Pozmnan, dnia 10 czerwca 2010 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpbin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt S-ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Mariusz Jankowski
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 lutego 1973 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0170/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie ..

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynietéw ZA

Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, Wielkog_gﬁls

Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. V4

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjrej,

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfski.......... }1\ ..... S

Cztonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:..... \/ -

M




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Jankowski jest

upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci. ‘
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ng!iﬁkacyjnqj
Mex,kgpomej Q?.QQWB\ lzb\{ InZynieniw Budownictwa
VR U PR
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Jankowski
64-100 Leszno, ul. Ks. S. Marciniaka 5/5
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.al/a
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